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Rapporten er utarbeidet på oppdrag  fra Oslo Kommune, 
Vann- og avløpsverket, Avdeling for vannforsyning (VAV). 
 
Rapporten gir resultatene av matematiske strøm- og 
spredningssimuleringer for å belyse om fremtidige økte 
vannuttak fra Holsfjorden kan medføre at strømingsmøn-
steret i Tyrifjorden endres slik at det kan skje økt inn-
transport til Holsfjorden av bakterier fra de mer foru-
rensede deler av fjordsystemet. Simuleringsresultatene er 
sammenholdt med hydrofysiske og bakteriologiske observa-
sjoner fra Tyrifjorden de siste 20 åra. 
 
Simuleringene er utført av hydrolog Torulv Tjomsland, 
NIVA. Limnolog Dag Berge har vurdert simuleringene i 
forhold til reelle observasjoner, og stått for sammen-
stillingen av rapporten. Han har også vært NIVA's pro-
sjektleder. 
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1. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 
Det totale vannuttaket fra Holsfjorden vil kunne øke fra ca. 2 m3/s, som er 
normalt i dag, til  totalt 12 m3/s i fremtiden. Oslo kommune (VAV) har planer om 
å ta ut vann fra Holsfjorden med maksimalt uttak beregnet til 6 m3/s. Uttaket 
er tenkt lagt til 100 meters dyp. Man ønsket en vurdering, basert på realistiske 
modellsimuleringer, av om de økte vannuttakene kan endre strømningsmønsteret 
i Tyrifjorden slik at det  blir økt innstrømning til Holsfjorden  av bakterier fra 
de mer forurensede delene av Tyrifjorden.   
 
Det ble antatt at tilførslene av termotolerante bakterier til Tyrifjorden var som 
observert i 1999/2000 (Berge  m.fl. 2000). Tilførslene ble fordelt slik: Storelva 
80%, Tyristrand området 10%, Sundvollen området 7% og  i sørenden av Hols-
fjorden 3%.  I Storelva ble det antatt midlere årsvannføring og en konsen-
trasjon på 400 termotolerante bakterier/100 ml.  
 
Det er laget spredningsscenarier ved å benyttet strøm- og spredningsmodeller 
ved ulike vind og temperaturprofiler i innsjøen. Resultatene fra disse simuler-
ingene sammen med generelle hydrodynamiske vurderinger sammenholdt med 
observasjoner fra  Tyrifjorden, har dannet grunnlag for konklusjonene. 
 
Ved sterk vind mot øst eller sørøst kan vi forvente at de ytre delene av 
Holsfjorden kan bli påvirket av bakterier. Det er meget liten sannsynlighet for 
at selve vannuttaket vil kunne bli forurenset. Ved andre vindretninger vil bak-
teriene mest sannsynlig dø før de når inn i Holsfjorden. I perioder hvor det kun 
er gjennomstrømning, f.eks. under islagt innsjø eller etter lengre vindstille peri-
oder, blir strømhastighetene såpass små at bakteriene kun i liten grad spres før 
de dør eller sedimenterer. Bakterietilførslene sør i Holsfjorden er såpass små 
at kun en ubetydelig andel forventes å nå dypvannsuttakene, og da kun inntakene 
nærmest Sylling. 
 
Vannutskiftningen i Holsfjorden i tillegg til gjennomstrømning skjer fortrinnsvis 
i form av vinddrevne strømmer. Vinddreven strøm på 5 cm/s inn i Holsfjorden 
gjennom et tverrsnitt tilsvarende en bredde på 2 km og en dybde på 10 m, gir en 
vannføring på 1000 m3/s. Reelle verdier vil selvfølgelig variere mye, men vil, i alle 
fall i den isfrie delen av året, være av en helt annen størrelsesorden enn 
vannuttaket og fullstendig dominere over bidraget fra  vannverksuttaket.   
 
Ingen av modellsimuleringene viste at vannutaket fra Holsfjorden ville endre 
strømningsmønsteret i Holsfjorden. Ved maksimalt vannuttak på 12 m3/s lokali-
sert til kun ett vannuttak blir strømhastighetene noen få 10-metere fra tunnel-
åpningen bare noen mm/s. Slike strømhastigheter vil ikke skille seg ut i fra de 
naturlig forekommende i omgivelsene.  Vann fra de sentrale delene av Tyri-





størrelse selv om hastighetene vil være så små at de ikke vil være målbare. 
Imidlertid vil dette ikke influere på bakterienes spredningsforløp. De vil uansett 
dø eller sedimentere på praktisk talt det samme stedet i innsjøen med eller uten 
vannuttak. Selv simuleringer under vindstille forhold hvor hele avløpet fra 
Tyrifjorden (162 m3/s) ble tenkt ledet til vannuttaket i Holsfjorden gav så små 
strømhastigheter at bakteriene ville dø lenge før de nådde fram til vannut-
takene i Holsfjorden.  
 
Konklusjonen virker rimelig klar:  Økt vannuttak fra Holsfjorden opptil 12 m3/s 
vil ikke gi hverken målbar eller merkbar endring av strømforholdene i Hols-
fjorden. Det vil heller ikke medføre noen økt fare for inntransport til Hols-








I forbindelse med høringen til Holsfjordprosjektets konsekvensutredning har 
det fremkommet behov fra flere hold om fremtidig økt vannuttak fra Hols-
fjorden. Man er bekymret for at når disse realiseres, vil det kunne endre på 
strømingsmønsteret i Holsfjorden og Tyrifjordsystemet, slik at man kan få økt 
innstrømning til Holfjorden av forurensninger fra de mer forurensede deler av 
Tyrifjorden.  
 
Det foreligger ingen formelle, samlede kalkyler over hvilket vannuttak som 
forventes tatt ut av Holsfjorden i fremtiden, men noen antydninger er gitt 
nedenfor. Oslo kommune (VAV) tar sikte på å bygge et uttak som kan være i 
stand til å forsyne hele Oslo, ca 6 m3/s. Normalt vil tappingen fra Holsfjorden 
være mye mindre, ca 1-2 m3/s. Asker og Bærum har i dag en konsesjon på maks 
1,5 m3/s. Vanningsvann til Lierelva har  i dag en konsesjon oppad til 1,2 m3/s, men 
man kan tenke seg at dette stiger til 3 m3/s. Drammensområdet har et fremtidig 
økt drikkevannsbehov anslått til 1,5 m3/s. En av planene er å dekke dette fra 
Holsfjorden. I tillegg har Sylling drikkevannsinntak i Holsfjorden, på ca 0,03 
m3/s. Når alt dette legges sammen blir det fremtidige uttaket fra Holsfjorden 
ca 12 m3/s, noe som er et maksimalt anslag. I tillegg kommer noe uttak av vann til 
jordbruksvanning langs fjorden. 
 
VAV har i sin utredning bare vurdert hvordan sitt uttak vil influere på strøm-
ningsforhold. Det har nå fremkommet sterke ønsker fra flere høringsinstanser/-
brukere om at innvirkning på strømningsforhold må analyseres i modellbereg-
ninger der de maksimale fremtidige uttaksmengder legges til grunn (kfr. ut-
talelse fra Glitrevannverket). 
 
Strøm og spredningsanalysene vil omfatte 
 
1. Innvirkning på strømningsforhold 
2. Fare for spredning av hygienisk forurensning fra de mer forurensede deler 
av Tyrifjorden 
 
Analysene blir utført ved hjelp av anerkjente matematiske strøm- og spred-
ningsmodeller, som bl.a. tidligere er kalibrert i Tyrifjorden.  
 
Det vil bli gjort simuleringer for flere uttaksmengder:  Intet vannuttak fra 
Holsfjorden, 12 m3/s (fremtidig anslått maks-uttak), samt en tenkt situasjon 







Det vil bli gjort simuleringer for sjiktet vannmasse (typisk sommersituasjon) , og 
usjiktet vannmasse (vår, høst, og det meste av vinteren), samt islagt situasjon. 
Det vil bli simulert for vindstille vær og sterk  vind. 
 
Det vil bli lagt på typiske konsentrasjoner av termostabile koliforme bakterier i 
innkommende vann fra Storelva (ca 80%), langs Tyristrand-Vikersund området 
(ca 10%), i Sundvolden området (ca 7%), samt i Sylling (ca 3%). Disse vil bli på-
lagt en karakteristisk dødsrate og sedimentasjonsrate. Kombinert med strøm-
beregningene vil dette gi et bilde over forventet spredning av hygienisk foru-
rensning innover i Holsfjorden ved ulike vannuttak. Disse typer av simulering har 






3. TIDLIGERE STRØM- OG SPREDNINGS- 
OBSERVASJONER  
I den isfrie delen av året er det vinden som er den dominerende strømdrivende 
kraft. I  tillegg kommer gjennomstrømning av vann fra tilløp - utløp (og vannut-
tak) og som følge av vannstandsendring på omkring 2 m, fortrinnsvis i tilknytning 
til snøsmelteflommen. 
 
Årlig middelvannføring ut av Tyrifjorden er på ca. 160-170 m3/s (kfr Berge 
1983).  Deler av dette vannet strømmer fra Storelva  i Nordfjorden direkte til 
utløpet ved Vikersund, mens spredning til Holsfjorden skjer fortrinnsvis ved 
strømmer p.g.a. vind og vannstandshevning og noe også som følge vannuttak. Det 
er hva vannuttaket betyr, man skal prøve å finne ut av her. 
 
For Steinsfjorden ble midlere årlig vannutskiftning både p.g.a. gjennomstrømning 
og  vannstandsendring beregnet til nær 1 m3/s, mens bidraget fra vinddrevende 
strømmer gjennom Kroksund ved Sundvollen ble anslått til 0.01 m3/s. For Hols-
fjorden  blir tilsvarende vannutskiftning fra vannstandsendringer ca. 1 m3/s, 
gjennomstrømning p.g.a vannuttak på noen kubikkmeter pr. sekund, mens den 
vinddrevede vannutskiftningen kan være mer enn tusen ganger større. 
 
 I Figur 3.1 er temperaturforholdene i Tyrifjorden fra mai til ut november vist. 
Det er bare tatt med verdier fra 0-90m da det på større dyp er nærmest 
konstant temperatur rundt 3,8-4 oC. I mai sirkulerer vannmassene med 4 oC 
gjennom hele vannsøylen. Utover sommeren varmes overflatevannet opp. Det 
utvikles et varmt overflatelag med tykkelse ca 10-15m med relativt jevn 
temperatur. Dette overflatelaget kalles epilimnion. Under dette ligger et 
overgangssjikt karakterisert av raskt temperaturavtak med dypet. Dette kalles 
sprangsjiktet, metalimnion eller termoklinområdet. Under dette ligger det 
permanent kalde dypvannet (hypolimnion). Tetthetsdifferensene p.g.a. temper-
aturforskjellene gjør vannmassene stabile og motvirker vertikal transport og 
dermed spredning av forurensninger. I slutten av november/begynnelsen av 
desember er temperaturen igjen blitt 4 oC og innsjøen sirkulerer. Høsten 1999 
var svært mild, og innsjøen sirkulerte dette året ikke før ved årsskiftet. Ved 
ytterligere avkjøling utover vinteren blir overflatevannet lettere og vann-
massene mer stabile for vertikal transport. Vår og senhøstes, da vannmassene 
sirkulerer, eller er lite stabile og dermed utsatt for sterk vertikal blanding som 
følge av vind, er innsjøen mest utsatt for transport av f.eks. bakterier til dypt 
vann. Da vannvolumet som blandes er svært stort vil konsentrasjonene bli 
tilsvarende lave. Horisontale vinddrevne strømmer møter mer motstand under 
sirkulasjonsperiodene, noe som gjør at bakterieforurenset vann  fra Storelva 






I slike store innsjøer som Tyrifjorden kan sprangsjiktet stille seg skrått som 
følge av vedvarende vind i én retning. Et situasjonsbilde fra 12. september 1979 
illustrerer dette, se Figur 3.2. Ved den anledningen hadde det vært langvarig 
forutgående nord-vest vind. Overflatevannet ble stuet opp i Sylling som igjen 
bevirker at dypvannet presses opp i den motsatte enden av fjorden. I Nord-
fjorden lå termoklinen på dette tidspunkt på 6 m, mens den lå på ca 40m's dyp i 
Sylling. I lé-enden av fjorden får man oppadgående strømmer (upwelling), mens 
man i lo-enden får nedadgående strømmer (downwelling). Innblanding av hypolim-
nionvann i le-enden fører til at overflatetemperaturen kan være opptil 5-6 
grader lavere enn i den andre enden av fjorden. I drikkevannssammenheng vil 
slik skråstilling av termoklinen være et problem for uttak av drikkevann i enden 
av store innsjøer hvis inntaket ligger for grunt. Vanninntaket kan lett bli 
liggende i epilimnion flere ganger i løpet av sommerhalvåret.  
 
Ved vedvarende vind  over en lagdelt innsjø blir vannoverflaten svakt skrånende 
mot vindretningen. Dette forårsaker en returstrøm i dypere lag slik at sprang-
sjiktet får en stigning i motsatt retning av overflaten. Når vinden opphører  kan 
det settes igang en stående bølgebevegelse (seiche) som kan svinge fram og 
tilbake fra mellom endene av innsjøen, i dette tilfellet mellom Holsfjorden og 
Nordfjorden. Stømretningen vil være motsatt rettet over og under sprang-
sjiktet.  De største hastighetene vil finne sted like under sprangsjiktet. Obser-
vasjonene i sentrum av Tyrifjorden viser at slike indre bølger er vanlige i 
Tyrifjorden. En slik seiche er simulert vha datamaskin i  Figur 3.3. 
 
 
 Figur 3.1 Temperaturforholdene i Tyrifjorden i sommerhalvåret fra overflaten og 










Figur 3.2  Temperatursprangsjiktets stilling etter vedvarende vind fra 
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Indre bølger har stor betydning for vannutskiftningen spesielt i perioder hvor 
det er et  velutviklet sprangsjikt om sommeren. Simuleringsresultatene som vist 
i Figur 3.3 er et eksempel på hvordan en slik bølge kan forplante seg en gang 
fram og tilbake mellom endene av Holsfjorden og Nordfjorden (Olsen og 
Tjomsland 1998). 
 
Sommeren 1998 var de vanligste vindretningene på Frognøya rettet mot sørøst 
og mot vest, Figur 3.4. Tidligere undersøkelser over en lengre periode viste en 
noe mer nord- og sørlig retning. Stasjonen bør være representativ for 
størstedelen av Tyrifjorden. Observasjoner ved Sundvollen (Figur 3.5) viser imid-
lertid at  Steinsfjorden og sannsynligvis også Holsfjorden  blir sterkt påvirket 
av fallvinder mot vest fra de høytliggende områdene østenfor (Bratli m.fl. 1999). 
Observasjoner viser at strømmene stadig endres i både retning og fart. Imidler-
tid viste observert strøm i sentrum av Tyrifjorden en samlet vanntransport som 
hadde omtrent samme retning som vind observert på Frognøya, Figur 3.6. Disse 







        a. Vindretning  mot (%)                       b. Vindstyrke på 2-3 m/s var mest vanlig 
 
 




 Vindretning mot (%)                         Midlere fart (m/s)                     Vindvei (%) 
 















Vindretning mot (%)                         Midlere fart (m/s)                       Vindvei (%) 
 





-10 -5 0 5 10
-2










-10 -5 0 5 10
-5
5

































4. UTBREDELSESMØNSTER AV KOLIFORME 
BAKTERIER I TYRIFJORDEN 
Naturlig forekommende bakterier er et viktig ledd i omsetningen av organisk 
materiale i innsjøer. De finnes i alle typer innsjøer, selv små upåvirkede 
lokaliteter. Det finnes imidlertid også bakterier som er fremmede for det 
vanndige miljø, deriblant de såkalte tarmbakterier (koliforme bakterier) som 
stammer fra menneskers og dyrs avføring. Disse bakteriene er ikke tilpasset et 
liv i vann og vil ha en begrenset levetid. De dør vanligvis nokså raskt, noe som 
gjør at bakteriene kan brukes som indikator på fersk forurensning. Siden disse 
bakteriene i hovedsak tilføres via kloakkutslipp og andre punktkilder, kan de 
også brukes til å spore forurensningers "vei" gjennom innsjøen. 
 
Statens Institutt for Folkehelse (SIFF) gjorde undersøkelser på 75 stasjoner i 
Tyrifjorden fra 1975-1980. Prøver ble tatt 2 ganger per år fra overflaten og 
helt ned til 100m. De som ledet undersøkelsene, Jan Riise (nå EnCo AS) og 
Harald Solberg (nå SFT), sluttet imidlertid før undersøkelsene var avsluttet og 
noen ordentlig rapport ble aldri skrevet, med unntak av fra det første året. 
Ellers er det eneste som er rapportert fra disse undersøkelsene det som ble 
presentert i Tyrifjordundersøkelsens sluttrapport (Riise og Solberg 1983). Et 
sammendrag av dette gjengis her. 
 
Det er under sirkulasjonsperiodene at det forurensede overflatevannet kan 
bringes ned i dypet hvor drikkevannsinntaket skal ligge. I disse periodene vil de 
horisontale vinddrevne strømmene være mindre enn i den sjiktede periode.  
Særlig om sommeren kan forurenset vann fra Hønefossområdet transporteres 
langt innover i Holsfjorden, men kommer da ikke ned i dypet pga. temperatur-
sprangsjiktet. I Figur 4.1 er det fremstilt midlere konsentrasjon av total koli-
forme bakterier (37 oC) under vårsirkulasjonen. 
 
Storelva er viktigste forurensningskilde til bakteriologisk forurensning av 
Tyrifjorden, og forurensningen herfra dominerer fullstendig den vestre del av 
Tyrifjorden. Strekningen Bønsnestangen - Frognøya - Dignestangen danner 
bakteriologisk sett en grenselinje mot resten av fjorden. Vest for denne linjen 
må innsjøen karakteriseres som betydelig bakteriologisk forurenset. Utover mot 
de sentrale deler, og spesielt nedover Holsfjorden bedrer de bakteriologiske 
forholdene seg betydelig. I sommerhalvåret brer det seg en "tunge" av bakterie-
forurensning fra Nordfjord-Vikersund bassenget rundt Gulsrudtangen og 
lengere eller kortere nedover i Holsfjorden. Bassengform og jordrotasjonens 
avbøyende kraft gjør at det forurensede vann holder seg langs vestsiden av 
Holsfjorden. En av årsakene til at bakterietungen ikke er registrert lenger syd 
enn til Kimmerud, er at bakteriene dør, sedimenteres ut, eller spises av ciliater, 





at ved å tillegge bakteriene en normal dødsrate og samholde dette med 
registrerte og beregnede strømhastigheter, så ville ikke bakterier fra Storelva 






Figur 4.1 Midlere konsentrasjon (antall/l) av total koliforme bakterier (37 oC) i 
sjiktet 0-100 meters dyp i Tyrifjorden under vårsirkulasjonen i mai 1980 (etter 
Riise og Solberg 1983). 
 
Ved siden av Storelva og bebyggelsen langs Tyristrand er det ytterligere 2 
områder med markert påvirkning, nemlig ved Svangstrand i Sylling og på strek-
ningen Sundvollen - Nes. På denne siste strekningen er det tydelig påvirkning fra 





plassen på denne strekningen er nå avkloakkert og avløpet føres til Hole RA ved 
Helgelandsmoen. Det er derfor sannsynlig at de bakteriologiske forholdene her 
har bedret seg. Fra Sønsterud og sydover i Holsfjorden er fjorden lite bakter-
iologisk forurenset før helt syd ved Svangstrand i Sylling. 
 
Tilførslene av sanitæravløp til Tyrifjorden er betydelig redusert siden 1980 og 
VAV's undersøkelser i Holsfjorden høsten 1999 og vinteren 2000 (Berge m.fl. 
2000), viste at den bakteriologiske situasjonen er bedre nå enn det resultatene i 
utbredelsesfiguren viser.  Da det kun var Holsfjordarmen som ble undersøkt ved 
siste undersøkelse gir disse dataene ikke empirisk grunnlag for å tegne et opp-
datert utbredelsesmønster for bakterier i hele fjorden. Man må imidlertid 





Figur 4.2 Innhold av termotolerante koliforme bakterier (TKB 44 oC) per 100 ml 
vann i Holsfjorden utenfor Vefsrud under sirkulasjonsperioden høst/vinter 
1999/2000 (Berge m.fl 2000). 
 
PS! Resultatene i figur 4.1 og 4.2 er ikke direkte sammenliknbare, da det i 
førstnevnte figur dreier seg om totalkoliforme bakterier (antall/l), mens det i 









5. NYE STRØM OG SPREDNINGSSIMULERINGER 
Som nevnt innledningsvis var hensikten med de nye simuleringene å se om de 
fremtidige skisserte økninger i vannuttak fra Holsfjorden ville påvirke strøm-
ningsforholdene, samt spredning av bakterier inn til Holsfjorden fra de mer 
forurensede deler av Tyrifjorden. 
 
Vi har benyttet en matematisk strøm- og spredningsmodell (Tjomsland 1980) for 
å simulere karakteristiske strømmer og spredningsscenarier for bakterier. 
Modellen er opprinnelig utviklet for de store sjøene i USA og Canada (Simons 
1976), og er kalibrert mot reelle observasjoner av strøm og bakterier, samt 
sporstofftilsetninger til Tyrifjorden under den store Tyrifjordundersøkelsen i 
1977-81 (Tjomsland 1980, 1983). Modellen ble funnet å kunne simulere de ob-
serverte strøm og spredningsforhold i Tyrifjorden meget godt. 
 
De første simuleringene gjaldt de vanligst forekommende vindretningene og 
vindstyrker. Deretter har vi utført simuleringer ved sterk vind i ulike retninger, 
samt under vindstille forhold, hvilket også representerer  en vintersituasjon med 
islagt innsjø. De presenterte strømkartene viser forholdene etter 12 timer med 
konstant vind. Kartene med bakteriekonsentrasjonene representerer en like-
vektsituasjon, dvs. maksimal utbredelse ved det gitte strømningsmønsteret.  
 
Det ble antatt følgende tilløpsvannføringer: Storelva/Sokna/Skjærdalselva/-
Henoa i Nordfjorden 160 m3/s,  til Steinsfjorden 2 m3/s og til Holsfjorden 2 
m3/s. Vannuttaket i Holsfjorden  ble satt lik 12 m3/s, det vil si lik maksimum 
fremtidig uttak. Uttaket ble lagt til 100 meters dyp. Vannføringen ved utløpet 
ved Vikersund ble satt lik 152 m3/s slik at sum tilløp ble lik sum avløp. Vann-
føringene representerer en situasjon nær midlere årsavløp.  
 
I modellkjøringene ble det antatt at 80% av de totale bakterietilførslene til 
Tyrifjorden kom via Storelva/Sokna, 10% ved Tyristrand (Skjærdalen/Henoa), 
7% nær Sundvollen og 3% i sørenden av Holsfjorden (Svangstrand). Konsentra-
sjonen i Storelva ble satt lik 400 termotolerante koliforme bakterier per liter 
ved 44 oC, hvilket er et høyt anslag, dvs. tilsvarer de høyeste årsmidler som er 
observert under overvåkingen (Berge 1986). Bakteriene kan kun formere seg i 
tarmene hos mennesker og varmblodige dyr og vil følgelig etter hvert dø ut.  I 
modellkjøringene har vi gitt bakteriene stor overlevelsesevne med en spesifikk 
forsvinningsrate tilsvarende 1 halvering per døgn.  
 
Ved simuleringene ble innsjøen inndelt i  celler. I horisontalplanet på 580 m * 






Den første simuleringen ble utført for vind mot sørøst på 2 m/s over en innsjø 
med et utviklet sprangsjikt, det vil si den mest vanlig forekommende sommer-
situasjonen. I overflatelagene (0-24 m) strømmet vannet noenlunde i vindret-
ningen fra sentrum og innover Holsfjorden, se Figur 5.1. Dypere ned var strøm-
mene motsatt rettet. Bakteriene ble i stor grad spredt innen overflatelaget (0-
12 m) fra Storelva og fra Sundvollen mot Holsfjorden uten å nå langt nok til å 
påvirke vannuttaksområdene, Figur 5.2. Bakteriene som ble tilført i sørenden av 
Holsfjorden ble ført utover fjorden på dypere vann (12-24 m) uten å nå så langt 
som til vannuttakene. Uten sprangsjikt ble strømmene i overflatelagene i mindre 
grad rettet innover Holsfjorden, Figur 5.3, slik at denne delen  dermed ble 
mindre utsatt for bakteriepåvirkning fra hovedbassenget, Figur 5.4. 
 
Vind mot vest på 2 m/s over en innsjø med et utviklet sprangsjikt representerer 
den nest mest vanlige sommersituasjonen. I overflatelagene strømmet vannet 
stort sett fra Holsfjorden og utover mot de sentrale delene av Tyrifjorden, 
Figur 5.5. Simulering uten sprangsjikt viste tilsvarende resultater, Figur 5.6. 
Holsfjorden ble ikke påvirket av bakterier fra Storelva, Tyristrand og Sund-
vollen, Figur 5.7. Bakterier fra sørenden av Holsfjorden ble spredt til overflate-
laget i nærheten av vannuttakene (dvs. forbi Toverud, men ikke så langt som til 
Vevsrud) uten å påvirke selve vannuttakene på dypt vann. 
 
Vi ønsket så å se på virkningen av økt vindstyrke. Det ble simulert strøm for 
sterk vind 6 m/s mot nord, mot sør, mot øst og mot vest. Resultatene av strøm-
simuleringene for vind mot nord og sør er vist i Figur 5.8 og Figur 5.9. Konsentra-
sjonskartene for alle simuleringene er vist i Figur 5.10, (se vindretningen på 
kartet). Ingen av simuleringene viste bakteriell  påvirkning av lagene 24-90 m og 
under 100 m. Kun ved vind mot øst ble bakteriene spredt innover i Holsfjorden 
fra hovedbassenget og da kun i overflatelaget. Dypere ned ble konsentrasjonene 
neglisjerbare på grunn av  fortynning eller at bakteriene døde før de nådde 
fram. Utslipp i sørenden av Holsfjorden ble kun spredt  utover i betydelig grad 
nær overflaten ved vind mot nord og mot vest. Simuleringer uten sprangsjikt ga 
liknende resultater. Det ble også utført tilsvarende simuleringer uten å ta ut 
vann i Holsfjorden. Med unntak av cellen like ved tunnelåpningen angående strøm 
var simuleringsresultatene identiske. Det vil si at vi ikke kunne påvise effekter 
nær vannuttaket, hverken på strømingsmønsteret eller spredning av bakterier. 
 
I vindstille vær eller ved islagt innsjø strømmet vannet stort sett mot utløpet i 
Vikersund fra hele innsjøen, Figur 5.11. Typisk fart var noen mm/s eller lavere. 
Den mest markerte strømmen fant sted mellom Storelva og utløpet. Vi laget så 
et tenkt tilfelle hvor hele avløpet fra Tyrifjorden ble tappet ut gjennom 
vannuttaket i Holsfjorden. Det vil si at det naturlige avløpet ved Vikersund ble 
stengt og vannuttaket på 100 meters dyp satt lik 152 m3/s. I dette tilfellet 
strømmet vann fra hele innsjøen  mot dette uttaket, Figur 5.12.  Den bakterielle 
spredningen ble imidlertid tilnærmet den samme for begge scenariene, Figur 5.13. 





bakteriene døde i området nær der de blir tilført innsjøen. Det vil si at endret 
vannuttak neppe får påviselige effekter for utbredelsen av bakterier som blir 




Figur 5.1 Simulert strøm. Vind 2 m/s mot SØ, dvs. midlere vindstyrke om som-
meren i den mest vanlige vindretningen. Vannuttak 12 m3/s i Holsfjorden på 100 

















Figur 5.2 Termostabile koliforme bakteriekonsentrasjoner (TKB).  Vind 2 m/s mot 























Figur 5.3 Simulert strøm. Vind 2 m/s mot SØ, vannuttak 12 m3/s i Holsfjorden på 
















Figur 5.4 Termostabile koliforme bakteriekonsentrasjoner (TKB). Vind 2 m/s mot 























Figur 5.5 Simulert strøm. Vind 2 m/s mot vest, vannuttak 12 m3/s i Holsfjorden på 














Figur 5.6  Simulert strøm. Vind 2 m/s mot vest, vannuttak 12 m3/s i Holsfjorden på 















Figur 5.7  Simulerte konsentrasjoner av termotolerante koliforme bakterier (TKB). 






















Figur 5.8  Simulert strøm. Sterk vind (6 m/s) mot nord - vannuttak 12 m3/s i 
















Figur 5.9 Simulert strøm. Sterk vind (6 m/s) mot sør - vannuttak 12 m3/s i 











Figur 5.10 Simulerte konsentrasjoner av termotolerante koliforme bakterier (TKB) 
ved vind 6 m/s mot nord, sør, øst og vest (se vindretningen på figuren), vannuttak 



















































Figur 5.13. Simulerte konsentrasjoner av TKB er i meget liten grad påvirket av 
vannuttak  ved vindstille vær hvor vannføring i innløp og utløp styrer strømnings-
bildet.  Venstre figur : Naturlig utløp ved Vikersund 140 m3/s, vannuttak Hols-
fjorden 12 m3/s.  Høyre figur : Naturlig utløp ved Vikersund 0 m3/s, vannuttak 














6. KONKLUSJONER OG DISKUSJON 
Det var ikke mulig ved bruk av modellen å se endring i  strømningsmønsteret som 
følge av økt dypvannsuttak. Normalt årlig vannuttak er anslått til mellom 1.0 - 
2.5 m3/s. Maksimalt planlagt vannuttak er opptil 12 m3/s. Vannuttaket vil føre til 
at noe av vannet i Holsfjorden vil strømme mot tunnelåpningen. Ved maksimalt 
vannuttak på 12 m3/s lokalisert til kun ett vannuttak blir strømhastighetene i 
tunnelåpningen 1.2 m/s og 0.2 m/s ved en tunneldiameter på henholdsvis 3.5 m og 
8 m. Antar vi at vannet strømmer mot åpningen fra sektor i horisontalplanet på 
180 grader og en tykkelse på noe over tunneldiameteren blir strømhastighetene 
noen få 10-metere fra tunnelåpningen ned på mm/s-nivå. Slike strømhastigheter 
vil ikke skille seg ut i fra de naturlig forekommende i omgivelsene. Vinddrevne 
strømmer kan komme opp i hastigheter på over 20 cm per sekund i et tverrsnitt 
over fjorden (epilimnion) i kraftige vindperioder, altså  av en helt annen stør-
relsesorden. 
 
Vannutskiftningen i Holsfjorden skjer hovedsaklig i form av vinddrevne strøm-
mer. Vinddreven strøm på 5 cm/s (en svært vanlig forekommende verdi) inn i 
Holsfjorden gjennom et tverrsnitt tilsvarende en bredde på 2 km og en dybde på 
10 m, gir en vannføring på 1000 m3/s. Reelle verdier vil selvfølgelig variere mye, 
men vil, i alle fall i den isfrie delen av året, være av en helt annen størrelses-
orden enn vannuttaket, og vil fullstendig dominere over bidraget fra vannverks-
uttaket. 
 
Middelvannføring til Tyrifjorden er på ca. 170 m3/s. Et vannuttak på 12 m3/s 
utgjør følgelig 7 % av  totalen. Vannverksuttaket vil følgelig påvirke en  meget 
liten del av den totale gjennomstrømningen i Tyrifjorden. Forskjellen blir at den 
delen som skyldes vannverksuttaket strømmer til Holsfjorden i stedet for til ut-
løpet ved Vikersund. Den reduserte gjennomstrømningen til Vikersund på 7 % vil 
ligge godt innenfor normale årsvariasjoner og vil ikke føre til målbare forskjeller 
med hensyn til vannkvalitet.  
 
Vann fra de sentrale stedene av Tyrifjorden vil nødvendigvis trekkes mot 
vannuttaket tilsvarende vannuttakets størrelse selv om hastighetene ikke vil 
være målbare. Imidlertid vil dette ikke influere på bakterienes sprednings-
forløp. De vil uansett dø eller sedimentere på praktisk talt det samme stedet i 
innsjøen med eller uten vannuttak. Simuleringene under vindstille forhold hvor 
hele avløpet fra Tyrifjorden (170 m3/s) ble tenkt ledet til vannuttaket i Hols-
fjorden uten å endre spredningsforløpet, viste dette tydelig.  Hvis man tenker 
seg at strømmene i innsjøen bare var påvirket av vannføringen i innløp og utløp 
(permanent islagt situasjon), og hele utløpet ville gå ut i Sylling, ville vannet 







Til og med innsjøer med mye kortere oppholdstid er meget effektive til å fjerne 
koliforme bakterier. Dette vises klart i Figur 6.1 fra Viggavassdraget i sep-
tember 2000 (i første del av den kraftige høstflommen dette året). Ved innløpet 
av Jarenvannet var konsentrasjonen av termotolerante koliforme bakterier 
(TKB) i middel 600 bakt. per 100 ml, mens  det i utløpet av innsjøen ble 
registrert maks 4 bakt. per 100 ml.  Mer enn  95% av vanntilførselen kommer inn 
i innløpselven. Antar man at de 4 bakteriene i utløpet er rester fra innløpet, har 
renseeffekten her vært 99,3%. Nå er det en del bebyggelse langs vannet, så det 
kan godt hende at de 4 bakteriene i utløpet kommer derfra. I så fall blir rense-
effekten gjennom innsjøen enda bedre. Oppholdstiden på vannet i Jarenvannet 
er bare et par mnd i  middel. I Tyrifjorden er det ikke lett å lage et slikt 
budsjett på forskjellen Storelva - Drammenselva fordi det er flere forurensede 
tilløpselver langs Nakkerudkysten (Sokna, Skjærdalselva, Henoa, samt flere 
bekker, og langs nedre del av fjorden og utløpet ligger Vikersund tettsted). Men 
om Tyrifjorden (oppholdstid på 2,7 år) hadde rent ut i Sylling, ville rense-
effekten vært nær 100% for bakterier.  
 
Hverken strømningsforholdene eller den bakteriologiske vannkvaliteten i  Hols-
fjorden vil  bli endret som følge av økt vannuttak opptil 12 m3/s. Med dagens 
tilførsler anser vi det som meget lite sannsynlig at dypvannsuttakene i Hols-
fjorden vil bli nevneverdig påvirket av bakterier fra de mer forurensede delene 
av Tyrifjorden.  
 
Figur 6.1 Eksempel på innsjøers evne til å rense bakterier. Fra Viggavassdraget på 
Hadeland nå i september 2000 (høy vannføring). Sammenlikn stasjon 13 (innløp) og 






Strøm- og spredningsberegningene representerer karakteristiske situasjoner. I 
virkeligheten vil vinden stadig endres både i styrke og retning og strømmene vil 
også  endres i mange døgn selv ved stabil vind. Videre er resultatene enkelte 
steder avhengig av lagdelingen vi har foretatt i modellen, valg av koeffisienter 
som beskriver turbulens m.m. Vi må følgelig ikke legge avgjørende vekt på hver 
detalj i resultatene. Imidlertid mener vi at simuleringene viser karakteristiske 
trekk som gir nyttig informasjon om i hvilken grad uttaket av vann fra Hols-
fjorden vil påvirke strømningsmønsteret, og hvordan ulike utslipp kan forventes 
å påvirke vannet i Holsfjorden og Tyrifjorden for øvrig. Det er i overflaten man 
har de største strømhastighetene som gjør det mulig med transport over lange 
strekninger før bakteriene dør, og det er lite sannsynlig at man skal kunne få 
nevneverdige bakteriekonsentrasjoner i dypvannet i Holsfjorden. 
 
Det er to spredningsmekanismer som modellen ikke tar fullgodt hensyn til. Det 
er indre bølger/seicher, og sirkulasjon av vannmassene vår og høst. Seichene 
forflytter mye vann på kort tid. Det kan være snakk om betydelig større 
hastigheter enn de som skyldes ren vindstrøm som vi har simulert. Det vil si at 
særlig om sommeren når det er et velutviklet sprangsjikt kan det tenkes at 
seichene kan bidra til å transportere bakterier lenger enn det simuleringene  
antyder. Seichene forflytter seg mellom Nordfjorden og Holsfjorden , d.v.s. en  
uheldig retningen med hensyn  til transport mot vannuttaket i Holsfjorden. En 
seiche kan tenkes å bruke  omlag 20 timer fra den ene enden til den andre, 
deretter vil transporten gå i motsatt retning. Bakterier som tar del i denne 
bevegelsen vil følgelig bli godt blandet og spredt over et stort område 
fortrinnsvis  nær sprangsjiktet. Typiske seicher er modellert i Holsfjorden og 
vist i Figur 3.3. Tetthetsprofilet i dybderetningen om sommeren motvirker 
transport mot dyplagene.  Observasjoner gjort høsten 1999 og vinteren 2000 
(Berge m.fl. 2000) indikerer imidlertid at spredning av bakterier som ikke kan 
modelleres med den anvendte modell har liten praktisk betydning. 
  
Simuleringene tar hensyn til vertikal transport på grunn av vindpåvirkning og tar 
også hensyn til endret vertikalt strømningsmønster  når det er lite stabile 
vannmasser i perioder med lik temperatur fra overflate til bunn. Men modellen 
beregner ikke varmeutveksling mellom atmosfære og  innsjø. Det vil si at vår og 
høst i perioder med svært små vertikale temperaturforskjeller vil varmeutveks-
ling med atmosfæren sette igang vertikale sirkulasjonsbevegelser (konveksjons-
strømmer) i vannmassene som kan gå fra overflaten og eventuelt helt til bunnen. 
I slike perioder vil dette bidra til å transportere bakterier til dypt vann.  
 
Dersom hele Tyrifjorden sirkulerer vil bakterier som tilføres bli blandet inn i en 
stor del av dybdeprofilet og dermed bli fortynnet usedvanlig godt. Den delen av 
bakterietilførselene som måtte bli ført ned på dypt vann vil neppe oppnå 
tilstrekkelig horisontal bevegelse til å bli transportert fra f.eks. Storelva til 
Holsfjorden. Simuleringene tydet på at de lokale tilførslene fra Sylling ved 





følgelig  tenkes at bakterier også kan nå dypvannsuttaket dersom vannmassene 
sirkulerer. Imidlertid er disse tilførslene såpass små at de etter fortynning 
neppe kan betegnes som forurensende. Vi tror derfor at det er lite sannsynlig at 
vannuttaket på 100 meters dyp vil bli påvirket av bakterier selv i 
sirkulasjonsperiodene vår og høst. 
 
I 1980 ble det påvist bakterier i de sentrale delene av Tyrifjorden ned til 100 m 
under våsirkulasjonen (Riise og Solberg 1983). En liknende undersøkelse på 
sommeren, da det var et velutviklet sprangsjikt, viste at bakteriene da spredte 
seg  lenger inn i Holsfjorden og da fortrinnsvis over sprangsjiktet. Sommer-
situasjonen stemmer bra med simuleringsresultatene. For sirkulasjonsperioden 
vil det være nødvendig å korrigere for økt spredning i dypet og reduserte kon-
sentrasjoner nær overflaten. Bakterietilførslene er i dag betydelig redusert i 
forhold til i 1980.  Observasjoner høsten 1999 og vinteren 2000 støtter opp om 
at simuleringene viser realistiske verdier (Berge m.fl. 2000). Selv om vann-
uttakene fra Holsfjorden skulle øke opp mot 12 m3/s, er det lite sannsynlig at 
bakterier og alger fra Nordfjorden og Sundvollen vil påvirke vannkvaliteten i 
Holsfjorden i betydelig grad og enda mindre sannsynlig at vannuttaket på 100 
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